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Undersø eIser Resultat Enhed
Observationer/J eltmålirl er:
#Vandtem ratur
Laboratorieundersø eiser:
#Klarhed
#Farve ingen
#Lugt ingen ingen
#Smag - ingen

Kohforme baktener: ; ;;{;"':".:,:'c <1 /100ml i.m. ISO 9308-1:2001 4 1

E. coli <1 /10OmI i.m ISO 9308-1:2001 7 1
Konduktivitet 62,4 mS/m min 30 DS/EN 27888 2 1,0
pH 7,9 - ingen DS 287 1
Jern O 043 m I max. 0,2 DS 219 3 0,010
Opløst ilt 8,0 mg/I min. 5 DS 2206 8 0,2Nitrit . O 004 m I max. 0,1 DS 222 4 0,001

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljø-
styreIsens vandkvalitetskrav.

Med venlig hilsen
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[~r;v:/ant Annette Vendel Cand. scient Søren Krohn Skovgaard

CV%:Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig
Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.
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