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PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype: Begrænset kontrol,lille \
Modtagedato: 23.01.2001

Prøvningsperiode: 23.01.2001 - 30.01.2001

Udtaget den: 22.01.2001 Kl. 11 :30 af JKM, Steins A/S
Udtagningssted: Ringe Sygehus

Mærkning:

Prøvet agning ss ted:
Bl.batteri i køkkenet, kælder.

Analyse Metode
20051 Lugt .) nonnal Sensorisk
20165 Udseende .) klar Sensorisk
6000 1 pH 7,S - DS 287 FeltmAling

60048 Jern 0,032 mg/i SM 305
20065 Smag nonnal Organoleptisk
60239 Colifonne bakt. <1/100m1 DS 2255
60241 Kimtal v. 21°C <l/ml DS 2252
60162 Temperatur 8,6 °C FeltrnAling
60143 Ledningsevne S8,2 mS/m DS 288 FeltrnAling I,.

r

Ansvarlig(e): r -Cl LI

HANS SØ(~A D .
Kopimodtager(e): Ringe kommune, F ns Amt, Embedslægeinst

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S,

Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet

*) = Ikke omfattet af akkreditering. TIL 974053 Il Mejeri & Levnedsmidler, Holstebro C'RT4A10Bl200'O'30
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